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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 
УАС-12/2009-СОП 

Лист Наименование Примечание 

1 Титульный лист  

2-5 Общие данные  

6 Схема электрическая структурная  

7 План расположения оборудования на периметре  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Технические решения, принятые в рабочем проекте, выполнены в  
  соответствии с Нормами и Правилами, действующими на территории  
  Российской Федерации, и предусматривают мероприятия, обеспечивающие 
  конструктивную надежность, взрывную и пожарную безопасность объекта,  
  защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях,  
  защиту окружающей среды, гарантируют безопасную для жизни и здоровья  
  людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  
  чертежами мероприятий и закона "Об основах градостроительства 
  в Российской Федерации. 
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

ГОСТ Р 50755-95 Системы тревожной сигнализации   

 Часть 1. Общие требования.  

 Раздел 1. Общие положения.  

ГОСТ Р 50776-95 Система тревожной сигнализации.   

 Часть 1. Общие требования. Раздел 4.    

 Руководство по проектированию,   

 монтажу и техническому обслуживанию.  

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки,   

 согласования, утверждения и составе  

 проектной документации на   

 строительство, предприятий, зданий   

 и сооружений.  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.  

РД 78.143-92 Системы и комплексы охранной   

 сигнализации. Элементы технической  

 укрепленности объектов.  

 Нормы проектирования.  

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной   

 и охранно-пожарной сигнализации.  

 Правила производства и приемки работ.  

РД 78.147-93 Единые требования по технической   

 укрепленности и оборудованию  

 сигнализации объектов.  

РТМ 25.488-82 Установки пожаротушения автоматические  

 и установки пожарной, охранной  

 и охранно-пожарной сигнализации.  

 Нормативы численности персонала,  

 занимающегося техническим обслуживанием  
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Обозначение Наименование Примечание 

 и ремонтом.  

Р 78.36.003-99 Рекомендации по комплексному   

 оборудованию банков, пунктов обмена  

 валюты, оружейных и ювелирных магазинов,  

 коммерческих и других фирм и организации   

 техническими средствами охраны,   

 видеоконтроля и инженерной защиты.   

 Типовые варианты.  

ПУЭ -98 Правила устройства электроустановок.  

 Прилагаемые документы  

УАС-12/2009-СОП.КЖ Кабельный журнал  

УАС-12/2009-СОП.СО Спецификация оборудования  
 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Обозначение Наименование Примечание 

УАС-12/2009-СОП  Система охраны периметра  

УАС-12/2009-СОС  Система охранной сигнализации  

УАС-12/2009-СТН   Система телевизионного наблюдения  

УАС-12/2009-СПС  Система пожарной сигнализации  
 



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Единица 
измере-
ния

Коли-
чество

1 2 3 6 7

  Оборудование

1 Контрольная панель на 8 (48) зон, 4 раздела EVO48 Digiplex шт. 1

охраны, 2 PGM выхода, контроль доступа 32 двери

2 4-зонный модуль расширения APR3-ZX4 шт. 1

3 Контакт GSM-5-1 шт. 1

4 ЖК-клавиатура EVO-641 шт. 1

5 Активная ИК-система уличной установки,  AX-200PLUS шт. 6

дальность 60 (120)м, рабочая температура -

35/+55

Изм. Кол. Лист ПодписьДата

Примечание

9

Масса 
единицы, кг

8

Завод-       
изготовитель

5

Код оборудования, 
изделия, материала

4

ЛистРазраб.

Н. контр.

Стадия

Р

Исполн. Спецификация оборудования

Листов

1

№док
УАС-12/2009-СОП.СО


